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Resumen
Actualmente la industria de la refrigeracio´n enfrenta retos importantes en
cuanto a la reduccio´n del consumo de energ´ıa ele´ctrica, debido al endure-
cimiento de las pol´ıticas nacionales para el ahorro de la energ´ıa ele´ctrica
y con esto contribuir a la reduccio´n de la contaminacio´n ambiental, y ge-
nerar beneficios para los consumidores a nivel nacional. En los u´ltimos
an˜os se han venido desarrollando esta´ndares ma´s estrictos en cuanto al
consumo de energ´ıa ele´ctrica en particular para la industria de la refri-
geracio´n dome´stica y se tiene previsto que e´sta tendencia continu´e as´ı.
Se han realizado estudios en el a´rea de refrigeracio´n comercial para iden-
tificar a´reas de oportunidad en cuanto a las zonas de mayores pe´rdidas
de energ´ıa y posteriormente generar nuevas tecnolog´ıas que permitan so-
lucionar e´stos problemas, identifica´ndose la reduccio´n de la eficiencia del
evaporador debido a la formacio´n de escarcha en sus superficie como un
a´rea de oportunidad.
Se pretende disen˜ar un calor´ımetro que bajo condiciones controladas, pue-
da reproducir el feno´meno de la formacio´n de escarcha y adema´s tenga la
capacidad de medir los para´metros ma´s importantes que contribuyen a la
formacio´n y crecimiento de la capa de escarcha, as´ı como de la eficiencia
del evaporador de prueba. Se propone un calor´ımetro tipo tu´nel de viento,
como el ma´s apropiado para simular las condiciones f´ısicas que ocurren
dentro de la zona del evaporador. El disen˜o de la parte aerodina´mica del
calor´ımetro se realizo´ con el apoyo de la dina´mica de fluidos computacional,
se analizo´ la transferencia de calor hacia las paredes mediante el me´todo
de resistencias te´rmicas, se realizo´ un ana´lisis a la estructura de sopor-
te del calor´ımetro, adema´s de la seleccio´n de los actuadores y equipos de
medicio´n y control.
Los resultados del disen˜o aerodina´mico muestran un calor´ımetro con flujo
uniforme en la seccio´n de pruebas y capacidad de medicio´n de la velocidad
mediante la ca´ıda de presio´n a trave´s de una tobera calibrada esta´ndar AS-
ME. Los resultados del ana´lisis te´rmico muestran que las pe´rdidas de calor
a trave´s de las paredes del calor´ımetro son lo suficientemente pequen˜as
como para que un equipo de enfriamiento comercial de media tonelada de
refrigeracio´n pueda bajar la temperatura del aire en un periodo corto de
tiempo. La seleccio´n del equipo muestra que es posible medir la tempe-
ratura de la superficie de la escarcha, as´ı como obtener la eficiencia del
evaporador, adema´s de tener un ambiente controlado dentro del calor´ıme-
tro.
Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1. Disen˜o en una empresa de ingenier´ıa
El disen˜o es un proceso creativo por el cual se desarrollan nuevos me´todos,
dispositivos, y te´cnicas para resolver problemas. El intere´s de las empresas
en el disen˜o se encuentra en producir nuevos productos y de mejor calidad
a un costo mı´nimo, mientras se satisfacen los requerimientos de seguridad
e impacto ambiental.
En el proceso de disen˜o los resultados no se encuentran bien definidos
desde el principio. Los para´metros de entrada pueden estar incompletos,
por lo que se hace necesario la bu´squeda de informacio´n adicional o emplear
aproximaciones o suposiciones. En general no se obtiene una solucio´n u´nica
y puede que se tenga que escoger un rango de soluciones aceptables. Para
decidir sobre el disen˜o final es necesario formularse un juicio personal o
grupal basado en informacio´n disponible.
En la figura 1.1.1 se enumeran los pasos de un proceso de disen˜o para una
empresa de ingenier´ıa
1. El primer paso es definir si lo que se quiere disen˜ar es una necesidad o una
oportunidad. Necesidad se refiere a un requerimiento espec´ıfico e implica que
un producto no se encuentra disponible y debe ser desarrollado. Oportunidad se
refiere a desarrollar un producto que puede ser superior a los existentes o ma´s
barato.
2. En la evaluacio´n y ana´lisis de mercado se determina la viabilidad econo´mica
del producto, el taman˜o del mercado y el rango de precios en el que se pudiera
colocar el producto.
3. Estudio de factibilidad y oportunidad de e´xito. Se deben determinar las bases
para evaluar el e´xito. El retorno en la inversio´n es comu´nmente usado para
determinar el e´xito.
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4. Inicio del disen˜o de ingenier´ıa del sistema. El disen˜o determinara´ las especifica-
ciones de los componentes del sistema y el rango de condiciones de operacio´n
deseado para satisfacer la necesidad percibida u oportunidad.
5. Investigacio´n y desarrollo. Frecuentemente la informacio´n necesaria para el di-
sen˜o y optimizacio´n no se encuentra fa´cilmente disponible, por lo que se emplea
el a´rea de investigacio´n y desarrollo de la compan˜´ıa para obtener esta infor-
macio´n de la literatura y de investigaciones detalladas de los aspectos ba´sicos
involucrados.
6. Necesidad de optimizacio´n. Debido a la competencia, ya no es suficiente con
so´lo desarrollar un sistema que realice la tarea deseada, dentro de restricciones
impuestas de seguridad, econo´micas o medioambientales. Ahora se ha vuelto
esencial optimizar el proceso para maximizar o minimizar una variable elegida.
Esta variable es conocida generalmente como la funcio´n objetivo, y puede estar
relacionada a ganancia, costo, calidad del producto, entre otras.
7. Las etapas finales en una empresa de ingenier´ıa son la fabricacio´n y prueba de
un prototipo del sistema disen˜ado adema´s de la produccio´n del sistema disen˜ado
en cantidades deseadas para la venta.
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Fig. 1.1.1: Disen˜o como parte de una empresa de ingenier´ıa
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1.2. Consideraciones ba´sicas de disen˜o
Un aspecto muy importante en el disen˜o es la formulacio´n del problema
de disen˜o, se debe determinar que se requiere del sistema, que esta´ dado
o fijo y que puede ser variado para obtener un disen˜o satisfactorio.
Antes de proceder al disen˜o de un sistema, el planteamiento del problema
debera´ estar en te´rminos de las siguientes consideraciones:
1. Requerimientos
2. Cantidades dadas
3. Variables de disen˜o
4. Restricciones y/o limitaciones
5. Seguridad, medio ambiente, y otras consideraciones
La consideracio´n ma´s importante en cualquier disen˜o es la funcio´n que se
desea desempen˜e el sistema o el tipo de trabajo que realizara´. Esta funcio´n
que se desea realizar se plantea en te´rminos de requerimientos. Los reque-
rimientos forman la base para el disen˜o y para la evaluacio´n de diferentes
disen˜os Es por eso que los requerimientos se deben expresar en forma
cuantitativa y determinar la variacio´n permitida o nivel de tolerancia.
Los requerimientos del sistema pueden ser descritos en te´rminos de sus
principales caracter´ısticas. Estas caracter´ısticas forman las especificaciones
de disen˜o, que a su vez son una lista de requerimientos cumplidos por el
sistema y lo que se obtiene del proceso de disen˜o que caracteriza el sistema.
Las variables de disen˜o son cantidades que pueden variarse para satisfacer
los requerimientos del sistema. Esto incluye los componentes del sistema,
dimensiones, materiales, configuracio´n geome´trica, entre otros. Adema´s,
hay que considerar las como condiciones de operacio´n. Estas u´ltimas son
cantidades que pueden variarse relativamente fa´cil, sobre rangos espec´ıfi-
cos, sin cambiar los componentes del sistema.
Para que el disen˜o sea aceptable e´ste debe satisfacer varias restricciones o
limitaciones. Estas restricciones generalmente tienen que ver con el mate-
rial, peso, costo, disponibilidad y limitaciones de espacio.
El esfuerzo de disen˜o comienza con la seleccio´n de un disen˜o conceptual; al
inicio e´ste se encuentra expresado en te´rminos generales, como un me´todo
que podr´ıa satisfacer los requerimientos y restricciones. Con el avance en
el proceso de disen˜o, el concepto se va definiendo cada vez ma´s.
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1.3. Pasos del proceso de disen˜o
Los pasos principales que constituyen el proceso de disen˜o y optimizacio´n
se detallan a continuacio´n.
1. Sistema f´ısico inicial. Inicio del proceso de disen˜o cuantitativo. Este sirve como el
disen˜o inicial que es modelado y simulado, en bu´squeda de un disen˜o aceptable.
2. Modelado del sistema. Idealizacio´n y aproximacio´n de los procesos que gobiernan
un sistema, se centra en los aspectos dominantes del sistema, ignorando efectos
relativamente pequen˜os
3. Simulacio´n del sistema. Es el proceso de analizar el sistema con diferentes valores
de entrada.
4. Evaluacio´n de diferentes disen˜os, para determinar si alguno es aceptable para el
problema de disen˜o
5. Iteracio´n y obtencio´n de un disen˜o aceptable
6. Optimizacio´n del disen˜o
7. Automatizacio´n y control
8. Comunicacio´n del disen˜o final
1.4. La industria de la refrigeracio´n
La industria de la refrigeracio´n dome´stica en Me´xico representa una parte
importante de la industria manufacturera con ventas de 356 millones de
do´lares en el an˜o 2010 para los aparatos de 7 a 11 pies cu´bicos y de ma´s de
1350 millones de do´lares para los aparatos de ma´s de 11 pies cu´bicos [1].
Actualmente la industria de la refrigeracio´n enfrenta retos importantes en
cuanto a la reduccio´n del consumo de energ´ıa ele´ctrica.
De acuerdo a informacio´n obtenida del estudio Indicadores de eficiencia
energe´tica en Mexico: 5 sectores, 5 retos, elaborado por la Secretar´ıa de
Energ´ıa (SENER) en conjunto con la Agencia Internacional de Energ´ıa
(AIE) en el an˜o 2011 [2], se encontro´ que el sector residencial fue el tercer
consumidor de energ´ıa a nivel nacional con un consumo de 16.7 % de la
energ´ıa total en 2009, como se puede ver en la figura 1.4.1. Despue´s del gas
y la len˜a, la electricidad fue la tercera fuente de energ´ıa en las viviendas con
el 24.7 % de la energ´ıa total, como se ilustra en la figura 1.4.2. Adema´s, se
encontro´ que los refrigeradores consumieron el 40 % del total de la energ´ıa
ele´ctrica del sector residencial, ver figura (1.4.3), siendo e´ste el aparato de
mayor consumo.
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Fig. 1.4.1: Fuentes de energ´ıa y consumo total sector dome´stico
Fig. 1.4.2: Consumo de electricidad de los aparatos en el hogar 2008
Fig. 1.4.3: Difusio´n, consumo por unidad y consumo total
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El crecimiento promedio anual de la electricidad consumida fue 4.2 % du-
rante el periodo 2002-2008, derivado en parte del incremento en la difusio´n
de los principales aparatos ele´ctricos que existen en las viviendas [3]. Por
ejemplo, el nu´mero de focos promedio por hogar aumento´ a una tasa pro-
medio de 2.3 % anual de 2002 a 2008. En el mismo periodo se observo´ un
aumento de 6.6 % en la difusio´n de hornos de microondas en los hogares
mexicanos, la penetracio´n de computadoras aumento´ 11.5 %, y el nu´mero
de refrigeradores crecio´ 1.3 % en el mismo periodo.
En el caso de Me´xico, los estudios muestran que las regulaciones para
refrigeradores de 14.5 pies cu´bicos, han evolucionado con el paso del tiempo
[2]:
La Norma Oficial de 1994 permitio´ ahorrar energ´ıa ele´ctrica en 34 %, respecto
a modelos anteriores.
La Norma Oficial de 1997 genero´ un ahorro adicional de 15 % respecto a la
Norma de 1994.
Con la Norma Oficial de 2003, el consumo de este tipo de refrigerador se redujo
en 30 %, respecto a la Norma de 1997.
Fig. 1.4.4: Tipos de refrigeradores comerciales
En general las pol´ıticas de ahorro energe´tico en Me´xico han sido precedidas
por medidas similares implementadas en los Estados Unidos de Ame´rica.
De acuerdo a informacio´n del departamento de energ´ıa, los refrigeradores
de hoy consumen una tercera parte de la energ´ıa que consumı´an en la
de´cada de 1970. Se estima que para el an˜o 2014 se exigira´ una reduccio´n
adicional de 25 % respecto del consumo energe´tico actual para los aparatos
con menor costo, y hasta 40 % para los aparatos de mayor costo [4].
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Las tecnolog´ıas disponibles en el mercado que se ha tomado en cuenta, por
parte del Departamento de Energ´ıa de los Estados Unidos de Ame´rica,
para proponer este nuevo esta´ndar de reduccio´n del consumo de energ´ıa
ele´ctrica en los refrigeradores dome´sticos se encuentran en la tabla 1.4.1.
[4]
Estas tecnolog´ıas se mencionan de manera gene´rica para la elaboracio´n del
esta´ndar, por lo que su adopcio´n no necesariamente garantiza el cumpli-
miento del nuevo esta´ndar por parte de los fabricantes de los refrigeradores
dome´sticos. Es necesario obtener la mejor configuracio´n posible de cada
una de estas tecnolog´ıas dentro del refrigerador, de tal forma que formen
una sinergia en la reduccio´n del consumo de energ´ıa.
Dentro de las nuevas tecnolog´ıas evaluadas por el departamento de energ´ıa
para la elaboracio´n del esta´ndar se encuentran algunas en manos de provee-
dores de fabricantes de equipo de refrigeracio´n. Por ejemplo el compresor
de velocidad variable miniatura para aplicaciones en refrigeracio´n dome´sti-
ca actualmente se puede obtener de un proveedor. Este es el caso tambie´n
de los motores de corriente directa sin cepillo y el refrigerante isobutano.
Lo que deja al fabricante de refrigeradores dome´sticos la posibilidad de mo-
dificar el a´rea del evaporador y el condensador, en el caso de la propuesta
del nuevo esta´ndar es un incremento en el a´rea, lo que ha causado pole´mi-
ca puesto que los espacios en el refrigerador no dejan margen suficiente
para permitirse grandes incrementos de a´rea, sin redisen˜ar por completo
el refrigerador. Esta nueva norma hace indispensable obtener un disen˜o
eficiente tanto del evaporador como del condensador.
1.5. Aspectos de la Norma Oficial Mexicana
La Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2002, Eficiencia energe´tica
de refrigeradores y congeladores electrodome´sticos. L´ımites, me´todos de
prueba y etiquetado, fija los l´ımites ma´ximos de consumo de energ´ıa de
los refrigeradores y congeladores electrodome´sticos operados por compre-
sor herme´tico. Tambie´n, establece los me´todos de prueba para determinar
dicho consumo de energ´ıa y calcular el volumen refrigerado total, adema´s,
especifica la etiqueta de consumo de energ´ıa y su contenido.
La parte fundamental de este trabajo corresponde al disen˜o de un dispo-
sitivo para la evaluacio´n de las prestaciones de los intercambiadores de
calor. Espec´ıficamente es necesario contar con un artefacto que permita
poner en operacio´n intercambiadores de calor que se emplean en refrigera-
dores dome´sticos en un medio controlado. El intere´s fundamental de este
proyecto esta´ dirigido a disminuir la energ´ıa que consume un refrigerador
dome´stico en la etapa de deshielo.
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Tabla 1.4.1: Tecnolog´ıas consideradas por el departamento de energ´ıa de los Estados
Unidos para la elaboracio´n del esta´ndar
Opciones de disen˜o
Refrigeradores
taman˜o esta´ndar
con congelador
incluido
Refrigeradores
compactos
Incremento en el espesor del aislante X
Refrigerante isobutano X
VIP’s X X
Mayor eficiencia del compresor X X
Compresor de velocidad variable X X
Mayor a´rea de superficie del evaporador X X
Mayor a´rea de superficie del condensador X X
Condensador de conveccio´n forzada X X
Motores de corriente directa sin cepillo
para el ventilador del evaporador
y del condensador
X
Descongelado adaptativo X
Control variable del calentador
anti-condensado
X
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Fig. 1.5.1: Contribuciones de energ´ıa te´rmica al interior del refrigerador
Otra norma de intere´s para los fabricantes de refrigeradores es la NOM-
022-ENER/SCFI/ECOL-2000, Eficiencia energe´tica, requisitos de seguri-
dad al usuario y eliminacio´n de clorofluorocarbonos (cfc’s) para aparatos
de refrigeracion comercial autocontenidos. limites, me´todos de prueba y
etiquetado. Esta norma establece valores ma´ximos de consumo de energ´ıa
por litro de espacio refrigerado para aparatos de refrigeracio´n comercial,
adema´s, se incorporan requisitos de seguridad al usuario y proteccio´n al
medio ambiente, lo que contribuye a la disminucio´n de riesgos para los
usuarios y el dan˜o a la capa de ozono. El objetivo es proteger y promover
el mejoramiento del medio ambiente y ecosistemas, as´ı como la preserva-
cio´n de los recursos naturales.
Los refrigeradores dome´sticos que actualmente se comercializan trabajan
con un sistema de deshielo automa´tico. La formacio´n de escarcha sobre
la superficie de transferencia de calor del evaporador disminuye sustan-
cialmente la calidad en las prestaciones de dichos sistemas. Para resolver
este problema, se emplean resistencias ele´ctricas que calientan la superficie
de los evaporadores y facilitan la remocio´n de la escarcha acumulada. El
consumo de energ´ıa ele´ctrica del sistema de deshielo representa aproxima-
damente el 10 % del consumo ele´ctrico total de un refrigerador dome´stico.
Segu´n estimaciones de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccio´n,
Refrigeracio´n y Acondicionamiento de Aire (American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE), la resistencia
ele´ctrica introduce 4-10 % de la energ´ıa te´rmica total al gabinete del refri-
gerador(Fig. 1.5.1). Esto abre la posibilidad de obtener una reduccio´n en
el consumo de energ´ıa ele´ctrica al obtener una configuracio´n o´ptima entre
la resistencia ele´ctrica y el intercambiador de calor.
CAPI´TULO 1. INTRODUCCIO´N 11
Para obtener una configuracio´n adecuada se hace indispensable el disen˜o
de un calor´ımetro que pueda medir los para´metros adecuados involucrados
en el proceso de formacio´n de escarcha en el intercambiador de calor.
1.6. El Calor´ımetro
El calor´ımetro es un instrumento que sirve para medir la cantidad de ca-
lor que liberan o absorben los cuerpos. Se usa en calorimetr´ıa que es el
a´rea especializada en la medicio´n del calor de reacciones qu´ımicas o cam-
bios f´ısicos, as´ı como de la capacidad calor´ıfica. Los calor´ımetros pueden
definirse en las siguientes categor´ıas: calor´ımetros de reaccio´n, tu´nel de
viento, escaneo diferencial, isote´rmicos, microcalor´ımetro de rayos x, y de
part´ıculas de alta energ´ıa.
Existen cuatro me´todos principales para medir el calor en un calor´ımetro
de reaccio´n:
1. Calorimetr´ıa de flujo de calor. El calor es medido a trave´s del monitoreo de la
diferencia de temperaturas entre el fluido de transferencia de calor y el fluido
del proceso.
2. Calorimetr´ıa de balance de calor. El calor es medido por el monitoreo del calor
ganado o perdido por el fluido de trabajo.
3. Compensacio´n de energ´ıa. Se coloca un calentador en el interior del dispositivo
para mantener la temperatura constante.
4. Flujo constante. Se deriva de la calorimetr´ıa de flujo de calor y usa dispositivos
para mantener el flujo de calor constante.
El calor´ımetro a disen˜ar en el presente trabajo es el de tu´nel de viento. En
este caso particular, el propo´sito es probar las caracter´ısticas te´rmicas y de
flujo de aire en los intercambiadores de calor de refrigeradores dome´sticos.
El tipo de calor´ımetro de uso ma´s extendido consiste en un envase ce-
rrado y perfectamente aislado con agua, un dispositivo para agitar y un
termo´metro. Se coloca una fuente de calor en el calor´ımetro, se agita el
agua hasta lograr el equilibrio, y el aumento de temperatura se comprue-
ba con el termo´metro. Si se conoce la capacidad calor´ıfica del calor´ımetro
(que tambie´n puede medirse utilizando una fuente corriente de calor), la
cantidad de energ´ıa liberada puede calcularse fa´cilmente. Cuando la fuente
de calor es un objeto caliente de temperatura conocida, el calor espec´ıfico
y el calor latente pueden ir midie´ndose segu´n se va enfriando el objeto.
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Fig. 1.7.1: Ciclo ideal por compresio´n de vapor. Gra´fico T-s generado con ayuda del
software CoolPack v1.46
1.7. El ciclo de refrigeracio´n
1.7.1. Ciclo ideal de refrigeracio´n por compresio´n de vapor
El ciclo de refrigeracio´n por compresio´n de vapor es el que ma´s se emplea
en refrigeradores, sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor.
Se compone de 4 procesos [5]:
1-2 Compresio´n isoentro´pica en un compresor
2-3 Rechazo de calor a presio´n constante en un condensador
3-4 Estrangulamiento en un dispositivo de expansio´n
4-1 Absorcio´n de calor a presio´n constante en un evaporador
En un ciclo ideal de refrigeracio´n por compresio´n de vapor, el refrigerante
entra al compresor en el estado 1 como vapor saturado y se comprime
isoentro´picamente hasta la presio´n del condensador. Durante el proceso
de compresio´n isoentro´pico la temperatura del refrigerante aumenta hasta
un valor bastante superior al de la temperatura del medio circundante.
Despue´s el refrigerante entra en el condensador como vapor sobrecalentado
en el estado 2 y sale como l´ıquido saturado en el estado 3, como resultado
de rechazo de calor hacia los alrededores.
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Fig. 1.7.2: Circuito refrigerante
El refrigerante en el estado 3 entra a una va´lvula de expansio´n o tubo
capilar, donde se estrangula hasta la presio´n del evaporador. Durante el
proceso la temperatura del refrigerante desciende por debajo de la tempe-
ratura del espacio refrigerado. El refrigerante ingresa al evaporador en el
estado 4 como una mezcla saturada de baja calidad, y se evapora por com-
pleto absorbiendo calor del espacio refrigerado. Por u´ltimo el refrigerante
sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor,
completando el ciclo.
1.7.2. Ciclo real de refrigeracio´n por compresio´n de vapor
Fig. 1.7.3: Irreversibilidades en los componentes del ciclo de refrigeracio´n real
Un ciclo real de refrigeracio´n por compresio´n de vapor difiere de uno ideal,
debido principalmente a irreversibilidades (friccio´n y transferencia de ca-
lor) que suceden en varios componentes [5].
La gra´fica T-s de un ciclo real de refrigeracio´n por compresio´n de vapor
se presenta en la figura 1.7.4.
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En el ciclo ideal, el refrigerante sale del evaporador y entra al compresor
como vapor saturado, sin embargo en la pra´ctica el sistema se disen˜a de
tal manera que el refrigerante se sobrecaliente ligeramente en la entra-
da del compresor, con esto se asegura que el refrigerante se evapore por
completo cuando ingrese al compresor. Adema´s, la l´ınea que conecta el
evaporador con el compresor suele ser muy larga, por lo que la ca´ıda de
presio´n ocasionada por la friccio´n del fluido y la transferencia de calor de
los alrededores al refrigerante pueden ser muy significativas. El resultado
del sobrecalentamiento, la ganancia de calor en la l´ınea de conexio´n y las
ca´ıdas de presio´n en el evaporador y la l´ınea de conexio´n, es un aumento
en el volumen espec´ıfico y por tanto, un aumento en los requerimientos
de entrada de potencia al compresor, ya que el trabajo de flujo estable es
proporcional al volumen espec´ıfico.
Fig. 1.7.4: Ciclo real por compresio´n de vapor
El proceso de compresio´n en el ciclo ideal es internamente reversible y
adiaba´tico y en consecuencia isoentro´pico. Sin embargo, el proceso de com-
presio´n real incluira´ efectos de friccio´n y transferencia de calor, lo que
puede aumentar o disminuir la entrop´ıa, dependiendo de los efectos que
predominen.
1.8. Ana´lisis termodina´mico del ciclo de refrigera-
cio´n
Los ciclos de refrigeracio´n transfieren energ´ıa te´rmica de una regio´n de
baja temperatura Tr a una de alta temperatura. Usualmente el depo´sito
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de alta temperatura es el aire del medio ambiente a temperatura T0, la
temperatura de los alrededores.
El rendimiento del ciclo de refrigeracio´n esta´ dado usualmente por el coe-
ficiente de desempen˜o (Coefficient of Performance, COP), definido como
la cantidad de calor removido entre la energ´ıa suministrada para operar el
ciclo: [5]
COP =
Energ´ıa removida del espacio refrigerado
Energ´ıa neta suministrada
1.9. Formacio´n de escarcha
El proceso de la formacio´n de escarcha es un aspecto de gran importancia
en procesos industriales, entre ellos, la refrigeracio´n. El conocimiento y
la evaluacio´n del crecimiento de la escarcha ayuda a mejorar los disen˜os
de intercambiadores de calor que se emplean para transferir calor a ba-
jas temperaturas en presencia de alta humedad. La escarcha produce una
disminucio´n en la capacidad de transferencia de calor lo que conduce a
una reduccio´n en la eficiencia te´rmica de los ciclos de refrigeracio´n y en
un aumento en el consumo de energ´ıa en los refrigeradores industriales y
dome´sticos.
Cuando el aire es hu´medo, puede ocurrir condensacio´n sobre la superficie
fr´ıa y, en este caso, la transferencia de masa acompan˜a a la transferencia de
calor. Esto ocurre cuando la temperatura de la superficie fr´ıa es ma´s baja
que la temperatura del punto de roc´ıo del vapor de agua [6]. Adicional-
mente, si la temperatura de la superficie es ma´s baja que la temperatura
de solidificacio´n del agua, puede ocurrir un proceso en el que despue´s de
que el agua se deposita en la superficie, e´sta se congela.
Muchos autores han publicado modelos teo´ricos para predecir el crecimien-
to de la escarcha sobre una superficie fr´ıa. La mayor parte de estos modelos
suponen que el vapor en la superficie de la escarcha se encuentra en es-
tado saturado, sin embargo, Na y Webb demostraron que el vapor en la
superficie se encuentra en estado supersaturado [6] y propusieron un nuevo
modelo de formacio´n de escarcha que toma en cuenta la supersaturacio´n
del vapor de agua sobre la superficie de la escarcha [7].
Adema´s, por lo general los modelos ignoran el proceso de nucleacio´n del
crecimiento de la escarcha. Suponen un crecimiento uniforme de la escarcha
sin la existencia de la etapa de nucleacio´n.
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La energ´ıa de la superficie fr´ıa afecta al feno´meno de nucleacio´n, por esta
razo´n los modelos que generalmente se usan son insensibles a los efectos de
la energ´ıa de superficie en el proceso. La formacio´n de la escarcha sobre una
superficie fr´ıa involucra dos procesos distintos: nucleacio´n y crecimiento del
cristal. La deposicio´n inicial de escarcha sobre una superficie fr´ıa involucra
un proceso de nucleacio´n, el proceso requiere que el embrio´n supere la
barrera de la energ´ıa libre de Gibbs, y esto puede lograrse mediante la
supersaturacio´n del cambio de fase de la sustancia.
Es necesario que el aire este´ supersaturado para que se forme el nu´cleo
de escarcha y que exista la supersaturacio´n para el crecimiento de la es-
carcha, au´n despue´s de que la nucleacio´n haya ocurrido y ya exista una
capa muy delgada. La energ´ıa libre de Gibbs requerida para la nucleacio´n
esta´ relacionada con la energ´ıa de la base, y e´sta con el a´ngulo de contac-
to. Una baja energ´ıa de superficie. i.e. mayor a´ngulo de contacto, requiere
mayor supersaturacio´n que la que se requerir´ıa para una alta energ´ıa de
superficie, menor a´ngulo de contacto.
La rugosidad de la superficie as´ı como la presencia de pel´ıculas delgadas
de algu´n material pueden alterar la energ´ıa de la superficie. La rugosidad
puede incrementar la energ´ıa de Gibbs, as´ı como el a´rea de contacto entre
el embrio´n y el substrato. En resumen, la razo´n de formacio´n del embrio´n
es dependiente de la presio´n de vapor de agua, la energ´ıa de superficie, y
la temperatura de superficie. Una menor energ´ıa de superficie causa una
menor razo´n de formacio´n de embrio´n para una condicio´n dada. Por las
razones antes expuestas, la formacio´n de escarcha se retardara´ sobre la
superficie de menor energ´ıa. La formacio´n de escarcha sobre una superficie
fr´ıa ocurre por la transferencia de masa del vapor de agua del aire a la
superficie fr´ıa o del aire a la superficie escarchada. Parte del vapor de agua
transferido del flujo de aire a la capa de escarcha, se deposita sobre la
superficie haciendo la capa ma´s gruesa. El resto del vapor penetra la capa
de escarcha mediante difusio´n molecular, resultando en el aumento de la
densidad de la capa de escarcha.
Para calcular la razo´n de transferencia de masa, muchos trabajos suponen
que el vapor de agua se encuentra saturado sobre y dentro de la escarcha,
y muchos otros han desarrollado correlaciones emp´ıricas para el coeficiente
de transferencia de masa durante el crecimiento de la escarcha, sin embar-
go, basaron sus correlaciones en la temperatura de la superficie y no en la
temperatura de la escarcha.
La porosidad local del medio poroso es la razo´n del volumen del poro al
volumen total. El transporte de masa a trave´s de la escarcha es complejo
debido a que la porosidad de la escarcha var´ıa localmente al igual que la
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permeabilidad, por lo que la razo´n de transferencia de masa es dependiente
tanto del a´rea de seccio´n transversal del hueco del medio poroso como del
camino que se sigue a trave´s de la escarcha. Como ya se ha comentado, es
necesario que el aire este´ supersaturado para que se forme la escarcha y
au´n despue´s la supersaturacio´n en la superficie es au´n requerida para el
crecimiento de la escarcha.
Esto se debe a que el proceso de crecimiento de la escarcha tambie´n invo-
lucra un proceso de nucleacio´n, sin embargo una vez que existe una capa
delgada, la energ´ıa de la superficie base ya no afecta el proceso de for-
macio´n de escarcha. La prediccio´n de la razo´n de crecimiento de escarcha
se relaciona con varios aspectos: la razo´n de transferencia de masa de la
corriente de aire a la capa de escarcha, la razo´n de difusio´n de masa dentro
de la capa de escarcha y la conductividad te´rmica de la capa de escarcha.
1.10. Hipo´tesis
Para evaluar el efecto de la formacio´n de escarcha en las prestaciones de
los intercambiadores de calor, es necesario medir la transferencia de calor
durante la formacio´n de escarcha en condiciones controladas de velocidad,
temperatura y humedad relativa del aire, as´ı como de la temperatura de
superficie del intercambiador de calor. Un estudio sistematizado que permi-
ta mejorar las caracter´ısticas de disen˜o de intercambiadores de calor para
aplicaciones espec´ıficas se puede llevar a cabo mediante un calor´ımetro
donde se puedan variar los para´metros en los rangos propuestos y realizar
mediciones de temperatura. Un calor´ımetro tipo tu´nel de viento cerra-
do disen˜ado espec´ıficamente para replicar las condiciones de operacio´n de
intercambiadores de calor empleados en la refrigeracio´n dome´stica repre-
senta una buena herramienta para el desarrollo de actividades encaminadas
a la creacio´n de dispositivos y condiciones de operacio´n que favorezcan el
ahorro en el consumo de energ´ıa de refrigeradores dome´sticos.
1.11. Objetivos particulares
Crear un dispositivo que permita la medicio´n y el control de la velocidad, tem-
peratura y humedad relativa del aire en la regio´n cercana a la superficie de
intercambiadores de calor.
Crear un dispositivo que permita la medicio´n del espesor de la capa de escarcha
formada en la superficie de intercambiadores de calor.
Crear un dispositivo que permita la medicio´n de la temperatura de superficie
del intercambiador de calor.
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Crear un dispositivo que permita estimar la transferencia de calor entre el.
intercambiador y los alrededores
Crear un dispositivo que permita obtener el coeficiente global de transferencia
de calor de intercambiadores de calor u´tiles en la refrigeracio´n dome´stica.
Cap´ıtulo 2
Metodolog´ıa
2.1. El calor´ımetro
Se presenta el disen˜o de un calor´ımetro para la evaluacio´n del efecto de
la formacio´n de escarcha en las prestaciones de intercambiadores de calor
de refrigeradores de uso dome´stico. Se aplico´ el proceso de disen˜o en una
empresa de ingenier´ıa y la metodolog´ıa de disen˜o comenzo´ por proponer
un disen˜o conceptual.
Para evaluar intercambiadores de calor es necesario variar la velocidad del
flujo de aire que se mueve alrededor de e´stos. Esto es complicado en un
dispositivo abierto al medio ambiente. Lo que se hace en este caso es disen˜ar
un tu´nel de viento cerrado de tal manera que el aire que circula se pueda
humidificar, enfriar y mover de forma controlada independientemente de
las condiciones ambientales externas.
Como se menciono´ anteriormente acerca del proceso de disen˜o en una
empresa de ingenier´ıa, la formulacio´n del problema de disen˜o es un aspec-
to muy importante. Se debe determinar que se requiere del sistema, que
esta´ dado o fijo, y que puede ser variado para obtener un disen˜o satisfac-
torio.
Antes de proceder al disen˜o de un sistema, el planteamiento del problema
debera´ estar en te´rminos de las siguientes consideraciones: [8]
1. Requerimientos
2. Cantidades dadas
3. Variables de disen˜o
4. Restricciones y/o limitaciones
5. Seguridad, medio ambiente, y otras consideraciones
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El rango t´ıpico del flujo volume´trico de aire que pasa por un intercambia-
dor de calor en refrigeradores dome´sticos es de 10 a 60 ft3/min (0.283 a
1.7m3/min), obtenie´ndose velocidades de alrededor de 1.6 m/s y nu´meros
de Reynolds ma´ximos de alrededor de 1000. Las temperaturas de aire del
espacio refrigerado van de 0 a 30oC, y de -20 a 0oC para la superficie del
intercambiador de calor.
Los requerimientos forman la base para el disen˜o y para la evaluacio´n
de las diferentes propuestas, es por eso que los requerimientos se deben
expresar en forma cuantitativa y determinar la variacio´n permitida o nivel
de tolerancia.
Fig. 2.1.1: Direccion del flujo y dimensiones del evaporador
Al analizar las condiciones del flujo dentro del espacio refrigerado se en-
cuentra que el flujo volume´trico ma´ximo es de 60 cfm; al tomar en cuenta el
a´rea de seccio´n transversal de un evaporador de prueba dado, se obtiene un
estimado de la velocidad promedio de la corriente de 1.6 m/s (Fig. 2.1.1).
Entonces el primer requerimiento de disen˜o es que la velocidad ma´xima
promedio de la corriente alrededor del evaporador sea de 1.6 m/s.
Se quiere que la corriente que pasa cerca del evaporador sea uniforme, y
que el evaporador se encuentre en la zona de flujo con velocidad uniforme,
con efectos viscosos despreciables. Es decir, la corriente no se debe encon-
trar modificada por la presencia de las paredes del tu´nel (Fig. 2.1.2 ). Se
pretende que eventualmente se posible observar los gradientes de veloci-
dad debido a la geometr´ıa del evaporador utilizando te´cnicas de medida no
instrusivas como la Anemometr´ıa La´ser Doppler (LDA) o la Velocimetr´ıa
por Ima´genes de Part´ıculas (PIV).
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Fig. 2.1.2: Flujo uniforme entrando a un conducto
Fig. 2.1.3: Concepto de tu´nel de viento
Se comenzo´ con un primer concepto de disen˜o, el cual consta de un tu´nel
de viento cerrado con ventilador y seccio´n de pruebas (Fig. 2.1.3). Debido
a la geometr´ıa rectangular de los evaporadores actuales y a la facilidad de
manufactura se decidio´ un tu´nel de viento de seccio´n transversal rectan-
gular.
Al estar en contacto con las paredes y debido a que la velocidad del fluido
en la pared es cero, se forma un perfil de velocidades en el flujo, que va
desde cero en la pared hasta alcanzar una velocidad ma´xima lejos de la
pared. A la zona que va desde velocidad cero en la pared hasta alcanzar
el 99 % de la velocidad ma´xima se le denomina capa l´ımite. Se utilizo´ la
correlacio´n experimental de la capa l´ımite turbulenta sobre una superficie
plana [9] para estimar el ancho y alto del conducto, dado un cierto valor
de longitud de la seccio´n de prueba. Este valor de longitud se propone
sea de 3 metros ya que se debe tener suficiente espacio para colocar los
componentes internos del tu´nel como rectificador, humidificador y sistema
de enfriamiento del aire.
δ =
0.382x
Re
1
5
(2.1)
donde x es la longitud del conducto
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Para resolver esta ecuacio´n es necesario obtener el nu´mero de Reynolds
de la corriente lejos de la pared. Como una primera estimacio´n se utiliza
el valor promedio de la velocidad que se obtuvo del flujo volume´trico en
el a´rea del evaporador. Adema´s se utiliza como longitud caracter´ıstica la
longitud estimada del conducto.
La longitud del conducto se estima que al menos sea de 3 metros para
lograr acomodar los componentes internos del tu´nel como el ventilador,
tobera, rectificador y evaporador. Para esta longitud el espesor de la capa
l´ımite ser´ıa de 11.85 cm.
Fig. 2.1.4: Tobera esta´ndar ASME MFC-3Ma-2007
La medicio´n de la velocidad promedio en el tu´nel de viento se obtiene
mediante el flujo ma´sico. Se propone que la medicio´n de la velocidad del
aire dentro del tu´nel se realice a trave´s de la ca´ıda de presio´n en una tobera
esta´ndar ASME MFC-3Ma-2007. Se opta por una tobera de radio largo y
relacio´n de reduccio´n de seccio´n, β, pequen˜a con dia´metro menor d = 3 in
(Fig. 2.1.4).
Debido a la vorticidad, turbulencia y recirculacio´n que pudiera generar el
ventilador se hace necesario un rectificador de flujo (Fig. 2.1.5).
El disen˜o conceptual final de calor´ımetro se muestra en la figura 2.1.6
2.1.1. Disen˜o con apoyo del software de dina´mica de fluidos
computacional
El disen˜o del tu´nel de viento cerrado que se empleara´ en la evaluacio´n de
las prestaciones de los intercambiadores de calor se hizo con la ayuda de la
simulacio´n del flujo de aire mediante Dina´mica de Fluidos Computacional.
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Fig. 2.1.5: Rectificador de flujo
Fig. 2.1.6: Disen˜o conceptual final
En particular se empleo´ el software comercial ANSYS FLUENT para llevar
a cabo el ana´lisis. A trave´s del estudio computacional del flujo de aire es
posible disen˜ar el dispositivo de tal manera que la velocidad del aire en la
zona de prueba resulte lo ma´s uniforme posible. Adicionalmente, el ana´lisis
permite determinar la ca´ıda de presio´n esta´tica que sufre el flujo de aire a
trave´s del circuito, de tal manera que es posible la seleccio´n del ventilador
axial que permita impulsar el flujo ma´sico adecuado en el tu´nel para lograr
la velocidad de flujo requerida.
Para contar con el dispositivo adecuado es conveniente realizar un disen˜o
o´ptimo en te´rminos de las velocidades del flujo en el interior del tu´nel, la
temperatura, la humedad, la turbulencia, la uniformidad de la velocidad y
la ca´ıda de presio´n. Realizar una simulacio´n mediante te´cnicas de Dina´mi-
ca de Fluidos Computacional resulta de gran utilidad para el disen˜o de la
geometr´ıa, espec´ıficamente los radios de curvatura de las superficies inter-
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nas del tu´nel. Otros aspectos relevantes que pueden definirse con detalle
mediante la simulacio´n incluyen la determinacio´n del taman˜o y tipo de
ventilador que movera´ el aire. Adicionalmente, la simulacio´n computacio-
nal permite definir la colocacio´n de los distintos dispositivos en el interior
del tu´nel de viento, entre ellos una resistencia ele´ctrica calefactora, el hu-
midificador, el evaporador, los sistemas de medicio´n de velocidad del flujo
de aire, incluso la ubicacio´n de la zona de prueba del tu´nel.
Se probaron diferentes a´reas de seccio´n transversal del tu´nel segu´n la for-
ma y el a´rea de los intercambiadores de calor empleados en refrigeradores
comerciales de uso dome´stico. Una vez que se definio´ el a´rea de seccio´n
transversal, se emplearon correlaciones para la estimacio´n del crecimiento
de la capa l´ımite para evitar que las capas l´ımite afecten de forma impor-
tante la zona de prueba y comprometan la evaluacio´n de los intercambia-
dores de calor. Con el objeto de eliminar las componentes transversales de
la velocidad y lograr un flujo unidireccional, se disen˜o´ un rectificador de
flujo.
2.1.2. Flujo turbulento
La mayor´ıa de los flujos en ingenier´ıa son turbulentos y requieren especial
atencio´n. Los flujos turbulentos se caracterizan por las siguientes propie-
dades: [11]
Los flujos turbulentos son altamente inestables. Una gra´fica de velocidad co-
mo funcio´n del tiempo en diferentes puntos del flujo parecer´ıa al azar para un
observador no familiar con este tipo de flujos.
Son tridimensionales. la velocidad promedio puede ser una funcio´n de so´lo 2
coordenadas, pero el campo instanta´neo fluctu´a ra´pidamente en las 3 dimensio-
nes.
Contienen una gran cantidad de vorticidad.
La turbulencia aumenta la tasa a la cual las cantidades conservativas se mezclan.
Se mezclan a trave´s de un proceso en el que parcelas de fluido con diferentes
concentraciones de al menos una de las propiedades conservativas se ponen en
contacto. Esta mezcla se acompan˜a de difusio´n. Sin embargo este proceso se
llama difusio´n turbulenta.
Los flujos turbulentos fluctu´an en un rango amplio de escalas de magnitud.
Haciendo que la simulacio´n nume´rica directa sea muy dif´ıcil.
2.2. Modelo turbulento k-Epsilon
Debido a que el flujo en el tu´nel de viento es turbulento se utilizo´ el
modelo k-Epsilon que ha sido utilizado ampliamente en la industria. El
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modelo k-Epsilon pertenece a una clase de modelos turbulentos llamados
RANS (Reynolds Average Navier Stokes) los cuales promedian todas las
inestabilidades en el flujo. El promediar permite que el aspecto no lineal
de las ecuaciones de lugar a te´rminos que deben ser modelados [11].
En un flujo estad´ısticamente estable, cada variable puede escribirse como
la suma de un valor promediado con el tiempo y una fluctuacio´n sobre ese
valor:
φ(xi, t) = φ¯(x(i), t) + φ
′(x(i), t), (2.2)
donde
φ¯(x(i)) = l´ım
T→∞
1
T
∫ T
0
φ(x(i), t)dt (2.3)
Cuando T → ∞, esto es, que el intervalo de tiempo es grande comparado
con la escala t´ıpica de las fluctuaciones; φ no depende del tiempo en el
que se comenzo´ el promedio. Adema´s si el flujo es inestable, no es posible
utilizar el promedio temporal, e´ste se reemplaza por el valor promedio
colectivo.
φ¯(x(i), t) = l´ım
N→∞
1
N
N∑
n
= 1φ(x(i), t) (2.4)
donde N es el nu´mero de miembros del colectivo y debe ser suficientemente
grande para eliminar los efectos de las fluctuaciones. Este tipo de promedio
puede aplicarse a cualquier flujo. Se usa el te´rmino Reynolds averaging
para referirse a cualquiera de estos promedios por lo que aplicado a las
ecuaciones de Navier-Stokes se obtienen las ecuaciones Reynolds-Averaged
Navier-Stokes (RANS) [11].
De la ecuacio´n 2.2 se obtiene que φ¯′ = 0. Por lo que el promediar cualquier
termino lineal en las ecuaciones de conservacio´n simplemente se obtiene el
mismo te´rmino para la cantidad promedio. De un te´rmino cuadra´tico no
lineal se obtienen dos te´rminos, el producto del promedio y una covarianza:
uiφ = (u¯i + u′i)(φ¯+ φ′) = u¯iφ¯+ u¯
′
iφ¯
′ (2.5)
Por lo anterior, las ecuaciones de conservacio´n para flujos turbulentos con-
tienen te´rminos de la forma ρu′iu
′
j llamados esfuerzos de Reynolds, y ρu
′
iφ
′
conocido como el flujo turbulento escalar.
Las ecuaciones promedio de continuidad y momentum para flujo incom-
presible sin fuerzas de cuerpo y coordenadas cartesianas se escriben de la
siguiente manera:
∂(ρu¯i)
∂xi
= 0 (2.6)
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∂(ρui)
∂t
+
∂
∂xj
(ρu¯iu¯j + ρu′iu
′
j) = −
∂p¯
∂xi
+
∂τ¯ij
∂xj
(2.7)
donde τ¯ij son la media de cada uno de los componentes del tensor de
esfuerzos viscosos:
τ¯ij = µ(
∂u¯i
∂xj
+
∂u¯j
∂xi
) (2.8)
La ecuacio´n de la media de una cantidad escalar puede escribirse como:
∂(ρφ¯)
∂t
+
∂
∂xj
(ρu¯jφ¯+ ρu¯j
′φ¯′) =
∂
∂xj
(Γ
∂φ¯
∂xj
) (2.9)
La presencia de esfuerzos de Reynolds y flujo turbulento escalar en las
ecuaciones de conservacio´n significa que las u´ltimas no son cerradas, esto
es que contienen ma´s variables que ecuaciones, por lo que se requiere el
uso de modelos turbulentos, esto es, aproximaciones que toman la forma de
cantidades medias de flujos escalares turbulentos y del tensor de esfuerzos
de Reynolds.
Dado que para cerrar las ecuaciones se debe introducir un modelo turbu-
lento o aproximacio´n. En los modelos ma´s simples lo primero que se hace
es notar que tanto la disipacio´n de la energ´ıa como el transporte de masa,
momentum y energ´ıa en flujos laminares esta´n gobernados por la viscosi-
dad, por eso es natural que el efecto de la turbulencia se puede representar
como un incremento de la viscosidad. Esto lleva al modelo llamado eddy-
viscosity para los esfuerzos de Reynolds:
−ρu′iu′j = µt(
∂u¯i
∂xj
+
∂u¯j
∂xi
)− 2
3
ρδijk (2.10)
y al modelo de eddy-diffusion para una cantidad escalar:
−ρu′jφ′ = Γt
∂φ¯
∂xj
(2.11)
En la ecuacio´n (2.9), k se refiere a la energ´ıa cine´tica turbulenta:
k =
1
2
u′iu
′
i =
1
2
(u′xu′x + u′yu′y + u′zu′z) (2.12)
A pesar de que la hipo´tesis eddy-viscosity no es correcta en detalle, es
fa´cil de implementar y con cuidado en su aplicacio´n, se pueden obtener
buenos resultados para muchos flujos. En el caso ma´s simple la turbulencia
se caracteriza por 2 para´metros: su energ´ıa cine´tica, k, y una escala de
longitud L. De un ana´lisis dimensional se demuestra que:
µt = CµρqL (2.13)
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La ecuacio´n completa para la energ´ıa cine´tica turbulenta es la siguiente:
∂(ρk)
∂t
+
∂(ρu¯jk)
∂xj
=
∂
∂xj
(µ
∂k
∂xj
)− ∂
∂xj
(
ρ
2
u′ju
′
iu
′
i+p
′u′j)−ρu′iu′j
∂u¯i
∂xj
−µ ∂u
′
i
∂xk
∂u′i
∂xk
(2.14)
Como se menciono´ anteriormente, otra ecuacio´n es necesaria para deter-
minar la escala de longitud de la turbulencia. La eleccio´n no es obvia y un
nu´mero de ecuaciones han sido usadas para este propo´sito. Lo ma´s comu´n
se basa en la observacio´n de que la disipacio´n es necesaria en la ecuacio´n
de la energ´ıa y en los flujos turbulentos en equilibrio, donde las tasas de
produccio´n y destruccio´n de turbulencia se encuentran en casi balance. La
disipacio´n, e´psilon , k y L se relacionan por:
 =
k3/2
L
(2.15)
La forma de la ecuacio´n para la disipacio´n ma´s comu´nmente utilizada es
la siguiente:
∂(ρ)
∂t
+
∂(ρuj)
∂xj
= C1Pk

k
− ρC2 
2
k
+
∂
∂xj
(
µt
σ
∂
∂xj
) (2.16)
En este modelo, la viscosidad turbulenta se expresa como:
µt = ρCµ
k2

(2.17)
El modelo basado en las ecuaciones 2.13 y 2.15 se llama k-epsilon. El mo-
delo contiene 5 para´metros cuyos valores ma´s comu´nmente usados son:
Cµ = 0.9; C1 = 1.44; C2 = 1.92; σk = 1.0; σ = 1.3. (2.18)
Debido a las escalas de variacio´n asociadas a los modelos turbulentos son
mucho ma´s pequen˜as que las de las ecuaciones laminares es necesario to-
mar en cuenta este incremento en la rigidez de los modelos turbulentos
mediante un me´todo de solucio´n adecuado.
El me´todo de solucio´n debe de tratar por separado las ecuaciones del flujo
promedio y las de turbulencia. Acoplando estas ecuaciones se hace dif´ıcil
que la solucio´n encuentre convergencia. Por esto se hace necesario usar
relajacio´n en el me´todo iterativo para estas cantidades.
2.3. Funciones de pared para flujos turbulentos
En flujos turbulentos las paredes juegan un papel importante, dado que
son la principal fuente de vorticidad y turbulencia, adema´s de que cerca
de la pared ocurren los mayores gradientes, tambie´n el momentum y otros
trasportes escalares ocurren con mayor intensidad.
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Fig. 2.3.1: Subdivisiones de la regio´n cerca de la pared
Diversos experimentos han demostrado que la regio´n cerca de la pared
puede dividirse en tres capas (Fig. 2.5.1). En la capa ma´s interna llamada
subcapa viscosa, el flujo es casi laminar, y la viscosidad molecular juega
un papel fundamental en la transferencia de calor, masa y momentum. En
la capa ma´s exterior, la turbulencia es ma´s importante por lo que a esta
capa se le denomina capa completamente turbulenta y la regio´n entre estas
dos capas donde los efectos de la viscosidad molecular y la turbulencia son
igualmente importantes.
Existen dos formas de modelar la regio´n cerca de la pared. En la primera
se utilizan fo´rmulas semi emp´ıricas llamadas funciones de pared esto para
evitar resolver la regio´n interna afectada por la viscosidad y as´ı proporcio-
nar un puente entre la regio´n completamente turbulenta y la pared as´ı se
evita modificar los modelos turbulentos para tomar en cuenta la pared.
La otra forma de modelar la regio´n cerca de la pared, es modificar el
modelo turbulento en s´ı para resolver con una malla la regio´n afectada por
la viscosidad hasta la pared, incluyendo la subcapa viscosa. A esta forma
se le denomina modelado cerca de la pared (Fig. 2.5.2).
A altos nu´meros de Reynolds, la subcapa viscosa de la capa l´ımite turbu-
lenta es tan delgada que se hace dif´ıcil usar suficientes puntos de la malla
para resolverla. Este problema puede evitarse usando funciones de pared,
las cuales conf´ıan en la existencia de una regio´n logar´ıtmica en el perfil de
velocidad; el cual viene dado por la siguiente ecuacio´n:
u+ =
v¯t
uτ
=
1
κ
ln
[
n+ +B
]
(2.19)
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Fig. 2.3.2: La figura muestra las dos formas de resolver la regio´n cerca de la pared
donde v¯t es la velocidad media paralela a la pared uτ es la velocidad cortante
dada por uτ =
√|τw|/ρ, siendo τ el esfuerzo cortante en la pared, κ es la
constante de von Karman, B es una constante emp´ırica relacionada al
grosor de la subcapa viscosa y n+ es la distancia adimensional desde la
pared:
n+ =
ρuτn
µ
(2.20)
Las funciones de pared esta´ndar en ANSYS FLUENT se basan en el tra-
bajo de Launder y Spalding [12], y han sido aplicadas ampliamente en la
industria.
Momentum
La llamda Ley de Pared (The law-of-the-wall) para la velocidad media
establece que:
U∗ =
1
κ
ln(Ey∗) (2.21)
donde
U∗ ≡ UPC
1/4
µ k
1/2
P
τw/ρ
(2.22)
es la velocidad adimensional, y
y∗ ≡ ρC
1/4
µ k
1/2
P yP
µ
(2.23)
es la distancia adimensional desde la pared.
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En las ecuaciones anteriores, κ es la constante de von Ka´rma´n, t´ıpicamente
k = 0.4187, E es una constante emp´ırica, donde usualmente E = 9.793, UP
es la velocidad media del fluido al nodo ma´s cercano P , kP es la Energ´ıa
cine´tica turbulenta al nodo mas cercano P , yP es la distancia del punto P
a la pared, µ es la viscosidad dina´mica del fluido.
La ley logar´ıtmica para la velocidad media es va´lida para 30 < n∗ < 300.
ANSYS FLUENT aplica esta ley cuando n∗ > 11.225; n∗ y n+ son aproxi-
madamente iguales para capas l´ımites turbulentas en equilibrio.
2.4. Sistema de medicio´n
Se requiere realizar mediciones de todos los para´metros involucrados en la
transferencia de calor entre el evaporador y los alrededores as´ı como en la
formacio´n de escarcha:
Presio´n del aire
Velocidad del aire
Humedad relativa del aire
Temperatura del aire alrededor del intercambiador
Temperatura de la superficie de la escarcha
Temperatura de superficie del intercambiador de calor
El instrumento a utilizar para la de medicio´n de la ca´ıda de presio´n de-
be tener la capacidad de medir presio´n diferencial, adema´s de tener una
resolucio´n tal que permita su medicio´n de manera continua con una pre-
cisio´n de algunos Pascales, ya que el rango de operacio´n va de 0 Pa hasta
alrededor de 300 Pa que corresponde a la ca´ıda de presio´n a la velocidad
ma´xima de operacio´n.
Se utilizara´ una tobera calibrada standard ASME, en el esta´ndar no se
mencionan las tolerancias de manufactura, las cuales pueden ser esta´ndar
para esta aplicacio´n, se menciona que la tobera debe estar completamente
limpia, puede manufacturarse de cualquier material siempre y cuando no
cambie de forma y debe ser resistente a la corrosio´n.
Los tres instrumentos utilizados para la medicio´n de temperatura deben ser
de alta precisio´n, ya que este para´metro es muy importante para obtener
indirectamente la transferencia de calor, adema´s de la eficiencia global del
intercambiador.
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El instrumento para medir la temperatura sobre la superficie de la es-
carcha debe ser o´ptico debido al crecimiento de la escarcha y a la baja
resistencia meca´nica de e´sta, sobre todo en las primeras etapas de creci-
miento. Adema´s debe tener capacidad de realizar mediciones precisas en
un ambiente cercano al 100 % de humedad relativa.
El instrumento para medir la temperatura sobre la superficie del intercam-
biador de calor debe ser resistente al agua y realizar mediciones precisas
au´n en contacto con la pared del aluminio del evaporador de prueba.
Se requiere un sistema de adquisicio´n de datos que registre y almacene
continuamente los datos obtenidos por los instrumentos de medicio´n.
2.5. Sistema de control
Debido a la gran cantidad de tareas a realizar con precisio´n, se requiere
de un sistema de automatizacio´n y control. Para el sistema de automati-
zacio´n se necesitan actuadores, dispositivo capaz de transformar energ´ıa
hidra´ulica, neuma´tica o ele´ctrica en la activacio´n de un procedimiento, es-
to con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado.
Existen varios tipos pero los actuadores propuestos para su aplicacio´n en
este calor´ımetro son:
Motor ele´ctrico. Se utilizara´ para mover las aspas del ventilador
Resistencias ele´ctricas. Se utilizara´n para calentar el aire en el conducto y el
agua del humidificador
Bomba y compresor del sistema de enfriamiento del evaporador de pruebas. Se
utilizara´n con la finalidad de mantener constante la transferencia de calor en el
evaporador
Compresor del sistema de enfriamiento del aire. Se empleara´ con la finalidad de
mantener constante la temperatura del aire
Se utilizara´ un solo sistema controlador robusto para controlar las resisten-
cias, motor ele´ctrico del ventilador y compresor del sistema de enfriamiento
del aire. Dado que el sistema de enfriamiento del evaporador de pruebas
se pretende sea un recirculador te´rmico, y e´stos normalmente cuentan con
su propio controlador, se propone tener dos sistemas de control indepen-
dientes.
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2.6. Ana´lisis de transferencia de calor del tu´nel de
viento
La formacio´n de escarcha en el intercambiador de calor es inevitable en
vista de que la humedad presente en el medio ambiente se condensa en
la superficie fr´ıa. Posteriormente, la humedad condensada se congela y se
genera una capa de escarcha que aumenta de espesor disminuyendo la ca-
pacidad del intercambiador para transferir calor. Esto produce un aumento
en la energ´ıa necesaria para mantener el proceso de refrigeracio´n. El arte-
facto que se empleara´ para evaluar los prototipos de intercambiadores de
calor debe ser capaz de operar con temperatura y humedad relativa del
aire controlada.
El ana´lisis de transferencia de calor se realiza por el me´todo de las re-
sistencias te´rmicas. Este me´todo permite ca´lculos de flujo de calor en las
paredes compuestas de la´mina galvanizada tanto en la superficie interior
como en la exterior.
Fig. 2.6.1: Modelo de conducto para ana´lisis por resistencias te´rmicas
El me´todo de ana´lisis por resistencias te´rmicas se aplico´ a cada una de las
cuatro paredes rectangulares que componen el tu´nel de viento, y a partir
del conocimiento de las resistencias se obtuvo el flujo de calor.
A continuacio´n se muestra el modelo de ca´lculo por resistencias y los re-
sultados obtenidos para cada una de las cuatro paredes.
Dado que cada una de las cuatro paredes del conducto tiene diferentes
a´reas, en la figura 2.8.3 se muestra un modelo de conducto con el taman˜o de
las a´reas tomadas en consideracio´n para el ca´lculo por resistencias te´rmicas.
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Fig. 2.6.2: Me´todo de resistencias te´rmicas
Fig. 2.6.3: Taman˜os de pared para el modelo de transferencia de calor
Adema´s, para el ca´lculo se toma en cuenta una temperatura de aire dentro
del conducto de cero grados cent´ıgrados y para el aire exterior de 30. Todas
las propiedades del aire se obtuvieron de acuerdo a estas temperaturas.
El coeficiente de transferencia de calor por conveccio´n natural en la pared
lateral exterior del conducto se obtuvo de la correlacio´n emp´ırica 2.23
suponiendo una diferencia de temperatura de 5 grados cent´ıgrados entre
la superficie exterior del conducto y el ambiente.
NuL = 0.68 +
0.67Ra
1/4
L[
1 +
(
0.492
Pr
)9/16]4/9 (2.24)
hL =
k
L
NuL
hL = 2.21
W
m2K
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Los coeficientes de transferencia de calor por conveccio´n para las paredes
inferior y superior respectivamente se obtuvieron usando las correlaciones
emp´ıricas 2.24 y 2.25
NuL = 0.15(Ra)
1/3 (2.25)
NuL = 0.15(3.15x10
7)
1/3
NuL = 0.27(Ra)
1/4 (2.26)
NuL = 0.27(3.15× 107)1/4
Para obtener el coeficiente de transferencia de calor por conveccio´n forzada
en el interior del tu´nel se utilizo´ la correlacio´n de Dittus-Boelter.
NuD = 0.023Re
4/5Pr0.4 (2.27)
NuD = 0.023(131771)
4/5(0.71)0.4
NuD = 250
2.7. Disen˜o de los bancos de soporte del calor´ıme-
tro
Fig. 2.7.1: Bancada de soporte calor´ımetro
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Fig. 2.7.2: Propuesta de soporte estructural del calor´ımetro
Debido al peso propio de los componentes del calor´ımetro se hace indis-
pensable el disen˜o de soportes para montar el tu´nel de viento, y que e´stos
sean pra´cticos y fa´ciles de desmontar en caso de que se requiera dar man-
tenimiento al tu´nel o retirar algu´n componente. La primer propuesta de
disen˜o de tres soportes de PTR como se muestra en la Fig. 3.10.1. Esta
propuesta facilita el acceso y manipulacio´n del tu´nel por uno de los la-
terales al contar, cada uno de los soportes, con un so´lo PTR. Adema´s se
propone incluir ruedas para el fa´cil traslado del tu´nel.
Cap´ıtulo 3
Resultados y discusio´n
Se propone una geometr´ıa ba´sica del tu´nel y se lleva a cabo la simulacio´n
computacional del flujo de aire en el interior del mismo. El ana´lisis se
realizo´ considerando un flujo bidimensional de aire incompresible y con
propiedades constantes. Se simularon los siguientes componentes:
Rectificador de flujo de aire.
Intercambiador de calor.
Deflectores de aire.
Tobera.
Las caracter´ısticas del flujo de aire cerca de la zona del ventilador axial
son muy complejas y no es de intere´s espec´ıfico el ana´lisis de esa zona. Por
esta razo´n, se omite el ana´lisis del flujo de aire en esta zona. Finalmente,
lo importante es conocer el comportamiento del flujo de aire en la zona de
prueba y las caracter´ısticas que tiene el flujo en la zona previa a e´sta.
Dado que se conoce la geometr´ıa ba´sica del tu´nel y se quiere obtener
la ca´ıda de presio´n que se produce debido a todos los componentes, se
opto´ por la simulacio´n del tu´nel en CFD mediante el software comercial
ANSYS FLUENT 12.1. El disen˜o del calor´ımetro se basa en los resulta-
dos de la simulacio´n computacional del flujo de aire. Se inicio´ probando
un disen˜o parecido a las geometr´ıas t´ıpicas reportadas para aplicaciones
semejantes.
3.1. Taman˜o de malla y condiciones de frontera
para el ana´lisis del flujo en el tu´nel
Dada la naturaleza iterativa del disen˜o, se estima que la geometr´ıa puede
simplificarse a una en dos dimensiones y as´ı probar diferentes disen˜os de
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forma pra´ctica. El taman˜o adecuado de malla se obtiene de la distancia
adimensional recomendada para colocar el primer nodo de la malla, en el
modelo turbulento K-epsilon y segu´n se explico´ en secciones anteriores.
Se opta por un mallado estructurado rectangular uniforme en la mayor´ıa
del dominio; excepto alrededor de los cilindros que simulan los tubos del
intercambiador de calor bajo estudio, donde el mallado es triangular.
La condicio´n de frontera en la entrada es de velocidad constante a 2 m/s.
La intensidad de la turbulencia de 5 % y dia´metro hidra´ulico de 0.8888
m. Para la salida se tiene presio´n manome´trica 0 Pa, as´ı como intensidad
de turbulencia de 5 % en caso de flujo invertido (back-flow) y dia´metro
hidra´ulico de 0.8888 m.
3.2. Simulacio´n computacional del primer disen˜o
Fig. 3.2.1: Contornos de velocidad
De las figuras 3.2.1 y 3.2.3 se observa que el flujo a la salida de la tobera es
asime´trico, se obtienen mayores velocidades en la parte inferior. Adema´s,
alrededor del semic´ırculo interior se aprecia una zona de desprendimiento
de la capa l´ımite que provoca mayores velocidades en el semic´ırculo exte-
rior. Para evitar que el desprendimiento de la capa l´ımite afecte todo el
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Fig. 3.2.2: Contornos de presio´n
Fig. 3.2.3: L´ıneas de corriente
CAPI´TULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIO´N 39
flujo se propone, a trave´s de un proceso iterativo de disen˜o, acomodar de-
flectores de aire en la zona del semic´ırculo, de tal manera que promuevan
un flujo uniforme con la menor cantidad posible de recirculacio´n.
3.3. Simulacio´n computacional del disen˜o final
Fig. 3.3.1: Contornos de velocidad configuracio´n final
Las figuras 3.3.1 y 3.3.2 muestran una configuracio´n que ofrece un flujo
uniforme tanto en la tobera como en la zona del semic´ırculo evitando el
desprendimiento de la capa l´ımite.
3.4. Seleccio´n del ventilador
Se selecciono´ un ventilador tal que para la ca´ıda de presio´n dada por la si-
mulacio´n computacional, tuviera la capacidad de mantener un flujo ma´sico
cuya velocidad promedio fuera alrededor de 2 m/s.
Las figuras 3.4.1 y 3.4.2 muestran las especificaciones te´cnicas de diversos
equipos dadas por el proveedor, as´ı como la curva de operacio´n del modelo
seleccionado a diferentes a´ngulos de ataque de aspa. Se selecciono´ el a´ngulo
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Fig. 3.3.2: L´ıneas de corriente configuracio´n final
Fig. 3.3.3: Contornos de presio´n configuracio´n final
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Fig. 3.4.1: Especificaciones te´cnicas ventilador
Fig. 3.4.2: curvas operacio´n ventilador
de ataque de 40 grados, ya que provee un flujo volume´trico aproximado de
3390 cfm equivalentes a una velocidad promedio de 2 m/s a una presio´n
de 423 Pa (1.7 in H2O).
CAPI´TULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIO´N 42
3.5. Transferencia de calor
En esta seccio´n se presentan los resultados del ca´lculo de la transferencia
de calor a trave´s de los conductos del calor´ımetro. Se utilizaron los coe-
ficientes de transferencia de calor obtenidos a trave´s de las correlaciones
experimentales para el ca´lculo de los nu´meros de Nusselt que se presenta-
ron en la seccio´n 2.4. La ecuacio´n 3.1 describe matema´ticamente al ana´lisis
de transferencias de calor por resistencias te´rmicas efectuado para una sola
pared del conducto.
qpared =
T∞,ext − T∞,int
1
hConv,intA
+
L
kGalv,intA
+
L
kFoamA
+
L
kGalv,extA
+
1
hConv,extA
(3.1)
Para la pared superior la transferencia de calor se calcula como:
qpared,sup =
30− 0
1
(6.8)(11.6)
+
0.001
(60.5)(11.6)
+
0.0508
(0.026)(11.6)
+
0.001
(60.5)(11.6)
+
1
(0.535)(11.6)
qpared,sup = 85.56 W
Para la pared inferior la transferencia de calor se calcula como:
qpared,inf =
30− 0
1
(6.8)(6.57)
+
0.001
(60.5)(6.57)
+
0.0508
(0.026)(6.57)
+
0.001
(60.5)(6.57)
+
1
(1.255)(6.57)
qpared,inf = 67.85W W
Para la pared lateral la transferencia de calor se calcula como:
qpared,lat =
30− 0
1
(6.8)(10.69)
+
0.001
(60.5)(10.69)
+
0.0508
(0.026)(10.69)
+
0.001
(60.5)(10.69)
+
1
(2.21)(10.69)
qpared,lat = 125.15 W
La transferencia de calor total se calcula a partir de la ecuacio´n 3.2:
qTot = 2(qpared,lat) + qpared,inf + qpared,sup (3.2)
qTot = 403.7 W
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Fig. 3.6.1: Carta psicrome´trica del proceso de enfriamiento del aire
3.6. Proceso de enfriamiento con deshumidifica-
cio´n
En la figura 3.6.1 se muestra la carta psicrome´trica del proceso de enfria-
miento del aire (l´ınea obscura). Se observa que del estado 1 al 2 la humedad
espec´ıfica del aire permanece constante, sin embargo su humedad relativa
aumenta, en el estado 2 el aire alcanza su punto de roc´ıo, por lo que el
enfriamiento del estado 2 al 3 originara´ la condensacio´n de la humedad en
el aire, siguiendo la l´ınea de 100 % humedad relativa hasta que alcanza el
estado 3. Se hace notar que se generara´ una gran cantidad de condensacio´n
en el intercambiador utilizado para el enfriamiento de aire por lo que se
hace necesario colocar una charola para recolectar el agua.
3.7. Configuracio´n final del calor´ımetro
En la figura 3.7.1 se muestra la configuracio´n final de los componentes
internos del calor´ımetro.
A) Deflectores de aire
B) Rectificador
C) Intercambiador de calor
D) Motor
E) Tobera
En la figura 3.7.2 se muestra la configuracio´n final de los componentes
externos del calor´ımetro.
CAPI´TULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIO´N 44
Fig. 3.7.1: Vista en seccio´n del calor´ımetro
Fig. 3.7.2: Vista exterior calor´ımetro
3.8. Sistema de medicio´n
Se obtendra´n y almacenara´n los datos de la variables a medir mediante un
sistema de adquisicio´n de datos NI Compact DAQ, cmoel que se ilustra en
la figura 3.8.1. La configuracio´n del sistema se muestra en la figura 3.8.2.
La velocidad del flujo se obtiene mediante la medicio´n de la ca´ıda de presio´n
en una tobera calibrada. El transductor de presio´n debe medir presiones
diferenciales menores a 270 Pa con una resolucio´n pequen˜a comparada con
el rango. El sensor ma´s fino que se pudo obtener cuenta con una precisio´n
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Fig. 3.8.1: National Instruments Compact DAQ
Fig. 3.8.2: Configuracio´n DAQ
de +/- 0.05 % o´ +/- 1.2 Pa a la presio´n ma´xima de operacio´n del sensor de
2.5 kPa. En la figura 3.8.3 se muestra el transductor de presio´n en cuestio´n.
Para futuras referencias, a continuacio´n se describen las especificaciones
te´cnicas:
Transductor de presio´n diferencial bidireccional resistente a la humedad
Rango de 2.5 Kpa
Salida de 4-20 mA (ajuste de cero a 12 mA)
CAPI´TULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIO´N 46
Precisio´n +/- 0.05 %
Compensacio´n de temperatura para el rango de -18 a 93 C
Fig. 3.8.3: Transductor de presio´n diferencial
Para la medicio´n de la humedad relativa es necesario un sensor que soporte
ambientes extremos de humedad hasta el punto de saturacio´n del aire,
en caso de que ocurra condensacio´n en las paredes debe ser resistente al
agua, adema´s de la medicio´n del rango completo de humedad relativa. A
continuacio´n se detallan sus especificaciones te´cnicas:
Elemento sensor de pol´ımero por cambio de resistencia
Sensor resistente al agua
Medicio´n de temperatura a trave´s de RTD incorporado
Precisio´n de +/- 2 % de la humedad relativa +/- 0.5 C para la temperatura
Rango de operacio´n de 0 - 100 % de humedad relativa y de -20 a 54 C
Voltaje de entrada 12-36 VDC
Corriente de salida 4-20 mA en 0 a 900 ohm para 0 - 100 % humedad relativa
Uno de los para´metros ma´s importantes en el proceso de formacio´n de
escarcha es la medicio´n de la temperatura de superficie del evaporador.
Este calor´ımetro se empleara´ para llevar a cabo estudios de formacio´n
de escarcha, y e´sta se presenta con mayor frecuencia en ciertas zonas del
evaporador. Entonces se propone colocar hasta 20 termopares aislados Ti-
po J (Fig. 3.8.5) distribuidos uniformemente y en contacto directo con el
evaporador. Es necesario que los termopares se encuentren aislados de la
interferencia que pudiera ocasionar la condensacio´n inicial, coalescencia y
posterior escarcha, adema´s de la interferencia por contacto con la pared
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Fig. 3.8.4: Sensor de humedad relativa
Fig. 3.8.5: Termopares aislados
de aluminio del evaporador. La medicio´n cuidadosa de la temperatura del
aire alrededor del evaporador es igualmente importante, por lo que en el
interior del tu´nel se propone colocar un RTD de alta precisio´n montado
cerca del evaporador (Fig. 2.11.5).
La temperatura de superficie de la escarcha es necesaria como condicio´n
de frontera para los modelos teo´ricos de prediccio´n del taman˜o de la ca-
pa de escarcha. Para su medicio´n se utiliza un termometro infrarojo para
objetivos de alta emisividad (Fig. 2.11.6). Este modelo en particular, con-
tiene una purga del aire a 1.1 pies cu´bicos por minuto, que mantiene la
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Fig. 3.8.6: RTD de alta precisio´n
Fig. 3.8.7: Termo´metro infrarojo
lente en o´ptimas condiciones, au´n en ambientes severos. Adema´s, ofrece
o´pticas de 10:1, que corresponde a una amplitud de campo de 6 grados. El
radio mı´nimo del punto objetivo es de 13 mm, su rango de temperatura
de operacio´n va -45 a 1370 C.
3.9. Sistema de control
La velocidad del flujo en el tu´nel de viento se controla a trave´s de un
variador de frecuencia, que proporciona la entrada de voltaje y corriente
al motor acoplado al ventilador (Fig.3.9.3). Las especificaciones te´cnicas
son las siguientes:
Entrada ele´ctrica de 200-240V / 380-480V
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Salida ajustable desde 0 V hasta la capacidad del motor a controlar
480 VAC, 5HP
4 entradas programables de control (0-10 V y 4-20 mA)
Fig. 3.9.1: Variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley
Se hace notar que para obtener una potencia de 5 HP correspondientes a
la potencia ma´xima del motor del ventilador, es necesario que la entrada
de voltaje del variador de frecuencia sea de al menos 220 V en trifa´sico.
Fig. 3.9.2: Controlador rectificador de silicio
Las resistencias te´rmicas del humidificador as´ı como del calentador de aire
se controlan, cada una de ellas, a trave´s de un controlador rectificador de
silicio o SCR por sus siglas en ingle´s, figura 3.9.3. Este tipo de controla-
dores ofrecen dos me´todos diferentes de control proporcional, en el primer
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Fig. 3.9.3: Zero voltage switching SCR
Fig. 3.9.4: Phase-angle fired SCR
caso Zero-voltage-switching, la potencia se controla a trave´s del porcenta-
je de ondas sinusoidales con respecto a la carga. Este tipo de controlador
opera desde un mı´nimo de base de tiempo de 0.2 segundos hasta un ma´xi-
mo de 2 segundos, y desde el 5 % al 95 % de salida de potencia, figura
3.9.5. En el segundo me´todo Phase-angle fired la potencia se controla por
medio del punto de encendido de cada medio ciclo de la onda sinusoidal
completa, figura 3.9.6. Este tipo de controladores se recomiendan cuando
se pretende controlar elementos resistivos de poca masa por ejemplo resis-
tencias de tungsteno, hilos calientes y la´mparas de cuarzo, adema´s, generan
radiofrecuencia. Se opto´ por los controladores tipo Zero-voltage-switching.
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Fig. 3.9.5: Resistencia te´rmica de tubo y aletas
La resistencia te´rmica de tubo y aletas para aire se utiliza para realizar el
ajuste fino de temperatura del aire al evitar que el aire se enfr´ıe por debajo
de la temperatura que se necesita para estudiar el proceso de formacio´n
de escarcha, debido a la operacio´n del sistema de enfriamiento del tu´nel,
as´ı como del evaporador de prueba. Esta resistencia es de 1025 Watts a
120 V, figura 3.9.7.
Fig. 3.9.6: Resistencia te´rmica de inmersio´n para humidificador
La resistencia te´rmica de inmersio´n que se muestra en la figura 3.9.8, se
utiliza para calentar el agua del humidificador con una potencia ma´xima
de 2 kW y un flujo de calor de 86 W por pulgada cuadrada.
Los relays de estado so´lido de la figura 3.9.9 se utilizan para el control del
encendido y apagado del equipo de enfriamiento. La sen˜al de voltaje de
apertura es a partir de los 3 V y hasta los 32 V. Son necesarios 2 relays para
el control de un equipo trifa´sico. Debido a la ausencia de partes mo´viles
tiene una mayor duracio´n que los relays tradicionales.
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Fig. 3.9.7: Relay de estado so´lido
Fig. 3.9.8: Panel para mo´dulos Field Point
La figura 3.9.10 muestra el diagrama de sen˜ales y control para los sistemas
de adquisicio´n de datos DAQ y de control Field Point.
Adema´s de los sistemas de control y adquisicio´n de datos de National Ins-
truments, as´ı como sus actuadores ya mencionados, se empleara´ un ban˜o
te´rmico que posee su propio sistema de control e informacio´n programa-
ble, como se ve en la figura 3.9.11. Las curvas de rendimiento te´rmico se
muestran en la figura 3.9.12. Sus principales caracter´ısticas son:
Temperaturas de trabajo de -20 a 200 C.
Estabilidad de temperatura de hasta +/- 0.01 C.
Tanque de 6 litros con espacio de trabajo en la tapa del ban˜o y fa´cil acceso a
las muestras
Controlador de temperatura Programable
Refrigerante libre de CFC
CAPI´TULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIO´N 53
Fig. 3.9.9: Configuracio´n Field Point
3.10. Simulacio´n computacional de la bancada del
calor´ımetro
Se realizaron simulaciones computacionales para conocer la distribucio´n
de cargas en las bases en su conjunto cuando soportan el peso del tu´nel
de viento, como se ilustra en la figura 3.10.3. Para este estudio se tomo´ en
cuenta so´lo la carga distribuida debida a los ductos del tu´nel. Se realizo´ una
simulacio´n computacional de elementos finitos esta´tica, usando las propie-
dades del acero comercial para los ductos y estructuras de PTR. Para las
restricciones se colocaron soportes fijos en donde se pensar´ıan colocar las
ruedas.
Los resultados de la simulacio´n muestran que el factor de seguridad mı´nimo
del tu´nel es de 2.14, obtenie´ndose las mayores deformaciones en los late-
rales de la zona con so´lo 1 PTR de soporte. Debido a que la simulacio´n no
incluye el peso del ventilador entre otros componentes, y a la posibilidad
de que personas ajenas puedan apoyarse en el tu´nel, se opta por reforzar
el disen˜o incluyendo un cuarto PTR de soporte por bancada. Adema´s de
cuatro uniones macho-hembra con perno por lado entre las bancadas. Lo
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Fig. 3.9.10: Diagrama de sen˜ales y control
Fig. 3.9.11: Recirculador te´rmico
que se espera es evitar que concentraciones de carga actu´en en una sola
base independiente, sin que esto signifique sacrificar facilidad de montaje
y desmontaje.
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Fig. 3.9.12: Rendimiento te´rmico recirculador
Fig. 3.10.1: Contornos del factor de seguridad
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Fig. 3.10.2: Contornos de los esfuerzos Von Mises
Cap´ıtulo 4
Conclusiones
Se disen˜o´ un calor´ımetro para la medicio´n de la formacio´n de escarcha
en intercambiadores de calor mediante el uso del me´todo de disen˜o en
una empresa de ingenier´ıa. El calor´ımetro tiene la capacidad para medir
y controlar la velocidad, temperatura y humedad relativa del aire en la
regio´n cercana a la superficie del evaporador de prueba, adema´s de la
temperatura sobre las superficies de la escarcha y del evaporador.
Mediante el uso de la dina´mica de fluidos computacional se analizo´ la ae-
rodina´mica dentro de los conductos de aire, lo que permitio´ evitar proble-
mas en la uniformidad del flujo dentro de la seccio´n de prueba, al predecir
desprendimiento de la capa l´ımite al final de las secciones de ducto semicir-
culares, as´ı como permitir optimizar los deflectores de aire. La simulacio´n
computacional tambie´n permitio´ la seleccio´n apropiada de diversos compo-
nentes del calor´ımetro, como el ventilador adecuado a la ca´ıda de presio´n
en la tobera y el sensor de presio´n para el rango de ca´ıda de presio´n. El
ana´lisis de transferencia de calor permitio´ colocar una cantidad razonable
de aislante para reducir la transferencia de calor a los alrededores del ca-
lor´ımetro y con esto evitar las pe´rdidas excesivas de energ´ıa, adema´s de
permitir la seleccio´n adecuada del equipo de enfriamiento de aire.
Dado que para el disen˜o de la estructura de soporte se considero´ su segu-
ridad, se realizaron ana´lisis de elemento finito. Los resultados del ana´lisis
resaltaron posibles problemas de disen˜o en las bases que forman la estruc-
tura de soporte, para lo que se redisen˜aron bases mucho ma´s resistentes,
y au´n as´ı fa´cilmente desmontables.
El resultado del proceso de disen˜o es un calor´ımetro con capacidad para
producir velocidades de flujo de aire sobre los evaporadores de prueba de
hasta 2 m/s con una ca´ıda de presio´n en el circuito de aire de hasta 423
Pa. El calor´ımetro tipo tu´nel de viento permite medir y registrar presiones
diferenciales en la tobera con precisio´n de +/- 0.05 %, adema´s tiene la
capacidad para medir con precisio´n y registrar la temperatura del aire
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y su humedad relativa con +/- 2 % de precisio´n en el rango completo
hasta la saturacio´n del aire. As´ı como medir y registrar la temperatura
en la superficie del intercambiador y en la superficie de la escarcha. Con
estas facilidades, el calor´ımetro presentado es adecuado y suficiente para
caracterizar las prestaciones de intercambiadores de calor que se emplean
en los sistemas de refrigeracio´n dome´stica. Finalmente, se contribuye con
una herramienta que utilizada de forma sistema´tica permitira´ desarrollar
estrategias innovadoras para la reduccio´n del consumo de energ´ıa en los
sistemas de refrigeracio´n.
Bibliograf´ıa
[1] INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Consultada en Noviem-
bre 2012
[2] Indicadores de eficiencia energe´tica en Me´xico 5 sectores, 5 retos. Secretar´ıa de
Energ´ıa en colaboracio´n con la Agencia Internacional de la Energ´ıa. Me´xico 2011.
[3] Discurso de la secretaria de energ´ıa, Dra. Georgina Kessel, durante la inaugura-
cio´n del XIII seminario de ahorro de energ´ıa, eficiencia energe´tica, cogeneracio´n y
energ´ıas renovables. Mexico D.F., 16 de octubre de 2007
[4] US DOE Standards. Energy Deparment USA
[5] Termodinamica, Yunus A. Cengel. Quinta edicio´n
[6] A fundamental understanding of factors affecting frost formation. Byeongchul Na.
Ralph L. Webb. International Journal of Heat and Mass Transfer.
[7] New model for frost growth rate. Byeongchul Na, Ralph L. Webb. International
Journal of Heat and Mass Transfer.
[8] Design and Optimization of Thermal Systems. Yogesh Jaluria. 2nd. Ed.
[9] Fluid Mechanics, Frank M. White. 4th ed.
[10] Viscous Fluid Flow, Frank M. White. 2nd ed.
[11] Computational Methods for Fluid Dynamics. J.H. Ferziger, M. Peric
[12] The numerical computation of turbulent flows. Launder B.E, D.B. Spalding.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 1974.
59
I´ndice de figuras
1.1.1.Disen˜o como parte de una empresa de ingenier´ıa . . . . . . . . . . . . 3
1.4.1.Fuentes de energ´ıa y consumo total sector dome´stico . . . . . . . . . 6
1.4.2.Consumo de electricidad de los aparatos en el hogar 2008 . . . . . . . 6
1.4.3.Difusio´n, consumo por unidad y consumo total . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.4.Tipos de refrigeradores comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.1.Contribuciones de energ´ıa te´rmica al interior del refrigerador . . . . . 10
1.7.1.Ciclo ideal por compresio´n de vapor. Gra´fico T-s generado con ayuda
del software CoolPack v1.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.7.2.Circuito refrigerante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.7.3.Irreversibilidades en los componentes del ciclo de refrigeracio´n real . . 13
1.7.4.Ciclo real por compresio´n de vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1.Direccion del flujo y dimensiones del evaporador . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2.Flujo uniforme entrando a un conducto . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.3.Concepto de tu´nel de viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.4.Tobera esta´ndar ASME MFC-3Ma-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.5.Rectificador de flujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.6.Disen˜o conceptual final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.1.Subdivisiones de la regio´n cerca de la pared . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.2.La figura muestra las dos formas de resolver la regio´n cerca de la pared 29
2.6.1.Modelo de conducto para ana´lisis por resistencias te´rmicas . . . . . . 32
2.6.2.Me´todo de resistencias te´rmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6.3.Taman˜os de pared para el modelo de transferencia de calor . . . . . . 33
2.7.1.Bancada de soporte calor´ımetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7.2.Propuesta de soporte estructural del calor´ımetro . . . . . . . . . . . . 35
3.2.1.Contornos de velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2.2.Contornos de presio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.3.L´ıneas de corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3.1.Contornos de velocidad configuracio´n final . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3.2.L´ıneas de corriente configuracio´n final . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.3.Contornos de presio´n configuracio´n final . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4.1.Especificaciones te´cnicas ventilador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.2.curvas operacio´n ventilador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.6.1.Carta psicrome´trica del proceso de enfriamiento del aire . . . . . . . . 43
60
I´NDICE DE FIGURAS 61
3.7.1.Vista en seccio´n del calor´ımetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.7.2.Vista exterior calor´ımetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.8.1.National Instruments Compact DAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.8.2.Configuracio´n DAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.8.3.Transductor de presio´n diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.8.4.Sensor de humedad relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.8.5.Termopares aislados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.8.6.RTD de alta precisio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.8.7.Termo´metro infrarojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.9.1.Variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley . . . . . . . . . 49
3.9.2.Controlador rectificador de silicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.9.3.Zero voltage switching SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.9.4.Phase-angle fired SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.9.5.Resistencia te´rmica de tubo y aletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.9.6.Resistencia te´rmica de inmersio´n para humidificador . . . . . . . . . . 51
3.9.7.Relay de estado so´lido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.9.8.Panel para mo´dulos Field Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.9.9.Configuracio´n Field Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.9.10.Diagrama de sen˜ales y control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.9.11.Recirculador te´rmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.9.12.Rendimiento te´rmico recirculador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.10.1.Contornos del factor de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.10.2.Contornos de los esfuerzos Von Mises . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
I´ndice de cuadros
1.4.1.Tecnolog´ıas consideradas por el departamento de energ´ıa de los Estados
Unidos para la elaboracio´n del esta´ndar . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
62
